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2 ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS

SWITCH DE 
TRANSFERENCIA 

AUTOMATICA

ATS063A4P-G12/ 
ATS063A4P-G24

ATS125A4P-G12 / 
ATS125A4P-G24

ATS160A4P-G12 / 
ATS160A4P-G24

ATS250A4P-G12 / 
ATS250A4P-G24

ATS400A4P-G12 / 
ATS400A4P-G24

ATS630A4P-G12 / 
ATS630A4P-G24

Tipo de Construcción Totalmente Equipado

Sistema de Voltaje 
de Fuerza* 3 Fases 4 Hilos 220/127 VCA ó 440/254 VCA; 2 Fases 3Hilos 240/120VCA

Para uso con Generador 
3 Fases 220/127 VCA 19 kVA 38 kVA 48 kVA 76 kVA 121 kVA 192 kVA

Para uso con Generador 
3 Fases 440/254 VCA 38 kVA 76 kVA 96 kVA 152 kVA 242 kVA 384 kVA

Para uso con Generador 
2 Fases 240/120 VCA 12kVA 24 kVA 30 kVA 48 kVA 76 kVA 120 kVA

* Configuración de Fábrica La orden de compra debe especificar el sistema de voltaje de fuerza requerido.

Capacidad de Cargador de 
Baterías 12 VCD 3 A  / 24 VCD 3A

Frecuencia 60 Hz

Panel de Control Digital Programable Integrado

Tipo de Estructura Gabinete Metálico

Grado de Protección 
de Gabinete IP 21 (NEMA 1)

Dimensiones Generales 
( L x W x H ) 50 x 40 x 20 cm 100 x 80 x 30 cm

Peso Neto 25 kg 35 kg

CONTROL DE MOTOR

Entrada de voltaje de batería 12 VCD / 24 VCD

Entrada de Bulbo de Aceite Señal a Tierra

Salida de Motor de Arranque Positivo de Bateria

Salida de Combustible Positivo de Bateria

ATS

Tipo de ATS De Cuchillas, Doble Tiro, Operación Dual (Automático/Manual)

Numero de Polos 4

Corriente Nominal 63 A 125 A 160 A 250 A 400 A 630 A

Corriente de Corto Tiempo 10 kA

Voltaje de Operación 220 VCA (176 - 265) VCA

Corriente de Operación 3.5 A 7 A 

Contactos Auxiliares  (4) Contactos NA, 1 A, 250 VCA. 2 en cada posicion

Ciclo de Operación 15 seg

Ciclo de Vida de Operación 
Eléctrica 4,000 ciclos 3,000 ciclos

Ciclo de Vida de Operación 
Mecánica 10,000 ciclos 8,000 ciclos
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REGLAS DE SEGURIDAD

1

2

3

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES-
El fabricante sugiere que lea y entienda 
las normas para la operación.  Todos los 
operadores, los operadores potenciales, el 
servicio y los técnicos de reparación de este 
equipo deben leer y entender estas normas 
de Seguridad. 

Estudie las reglas de seguridad antes de 
instalar, operar o darle servicio al equipo. 
Entienda perfectamente el manual de 
propietario y el equipo. El generador puede 
tener una operación segura, eficiente y 
confiable solo si esa debidamente instalado, 
operado y con el mantenimiento adecuado. 
Muchos accidentes pueden evitarse si se 
siguen las reglas de precaución descritas 
en este manual.

El fabricante no puede anticipar cada 
circunstancia posible que puede envolver un 
peligro. Las advertencias en este manual, y 
en las etiquetas y calcomanías adheridas a 
la unidad son, las más comunes.  Si utiliza 
un procedimiento, un método de trabajo 
o una técnica de operacion diferente a la 
especificada por el fabricante, cerciorése 
de que sea segura para todos.  Además 
también que sea segura para el equipo.

PELIGRO:
A pesar del diseño seguro de este generador, 
si utiliza este equipo en forma imprudente, 
ignorando su mantenimiento o un descuido 
puede causar lesiones o la muerte. 
Permita que sólo personas responsables 
y capaces instalen, operen o mantengan 
este equipo.

Voltajes potencialmente letales son 
generados por estas máquinas. Asegúrese 
de que todos tomen medidas para hacer que 
la máquina sea segura antes de intentar 
trabajar en el generador.

Las partes del generador están en rotación 
y/o calientes durante la operación. Tenga 
cuidado al estar cerca de generadores en 
funcionamiento.

RIESGOS ELECTRICOS

1

2

3

4

5

6

7

8

Todos los equipos contemplados en este 
manual producen voltajes eléctricos peligrosos 
y pueden causar una descarga eléctrica. La 
entrega de energía es extremadamente alta 
y las tensiones peligrosas al conmutador 
de transferencia, así como el switch de 
transferencia. Evite el contacto con los 
cables pelados, terminales, conexiones, etc, 
en el switch de transferencia. 

No manipular ningún tipo de dispositivo 
eléctrico mientras esté parado en agua, 

descalzo o con las manos o pies mojados.  
PODRÍA SUFRIR UNA PELIGROSA 
DESCARGA ELECTRICA.

Si durante una instalación, operación, 
reparación o servicio el personal esta 
sobre una superficie de metal o concreto, 
es necesario colocar una plataforma de 
madera seca con lonas de plástico aislante 
para evitar descargas eléctricas al personal. 
Trabaje sobre el equipo únicamente estando 
sobre una superficie totalmente aislada.

El Código Nacional Eléctrico (NEC) requiere 
que el chasis y partes externas conductivas 
del switch de transferencia sean conectadas 
apropiadamente a tierra física. La tierra física 
ayudará a prevenir descargas eléctricas 
no deseadas causadas por algún fallo con 
la conexión del generador o por cargas 
estáticas. Asegúrese que siempre el equipo 
este conectado correctamente a tierra física, 
nunca desconecte dicho cable.

El calibre del cable, conectores, terminales, 
interruptores y otros dispositivos eléctricos 
deben ser adecuados al tamaño máximo de 
la corriente eléctrica a la que serán sometidos.

Antes de instalar o darle servicio a su 
generador asegúrese de que toda la energía 
eléctrica esté desconectada.

Al conectar esta unidad al servicio eléctrico 
suministrado por una compañía de electricidad 
debe hacerse por medio de un interruptor 
principal con el fin de aislar el switch de 
transferencia.

Si no aisla las dos fuentes de energía eléctrica 
del sistema, puede causar daños al switch de 
transferencia, o daños al personal. 
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RIESGOS DE FUEGO

10El generador interconectado al Switch 
que viene instalado con interruptor de 
transferencia automático, arrancaran 
automáticamente cuando haya una baja/alta 
de voltaje o haya una variación significativa 
de los parámetros pre-establecidos del 
panel de control. Antes de trabajar en la 
unidad, hay que desconectar el circuito 
del interruptor principal, presionar el boton 
de paro de emergencia del switch de 
transferencia.

En caso de accidente causado por una 
descarga eléctrica, cierre inmediatamente 
la energía eléctrica. Si esto no es posible 
intente liberar a la victima del conductor 
vivo. EVITE EL CONTACTO DIRECTO 
CON LA VICTIMA. Utilice un implemento 
aislante como una cuerda seca o una tabla 
para liberar a la víctima del conductor vivo.  
Si la víctima está inconsciente, aplique los 
primeros auxilios y busque ayuda médica 
de inmediato.

Nunca use joyas cuando trabaje con este 
equipo. Las joyas pueden conducir la 
electricidad resultando en una descarga 
eléctrica, o puede quedar atrapada en los 
elementos en movimiento causando daño.

Mantenga un extintor de fuego cerca del 
generador en todo momento. NO utilice 
ningún extintor de tetracloruro de carbono. 
Sus vapores son tóxicos, y el líquido puede 
deteriorar el aislante de los cables. Mantenga 
el extintor cargado adecuadamente y este 
familiarizado con su uso. Se sugiere el uso 
de un extingtor clase “D”. Si hay alguna 
pregunta en relación a los extintores de 
incendios, consulte con el departamento 
local de bomberos.

8

9

INTRODUCCION

Gracias por comprar este modelo de ATS, 
(Switch de Transferencia Automático).   La 
información e instrucciones en este manual 
fueron actualizadas en el momento de 
redactar el manual. Sin embargo, el fabricante 
se reserva el derecho de modificar, alterar o 
mejorar el producto en cualquier momento 
sin previo aviso.  LEA ESTE MANUAL 
COMPLETAMENTE.   Si alguna parte de 
este manual no se entiende, póngase en 
contacto con el distribuidor de Servicio 
Autorizado para el arranque, procedimientos 
de operación y mantenimiento.

A lo largo de esta publicación, y en 
las etiquetas y calcomanías adheridas 
al producto, hay  notas de PELIGRO, 
ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN que se 
utilizan para alertar al personal acerca 
de un determinado servicio u operación 
que puedan ser peligrosos si se realizan 
incorrectamente o sin cuidado. Observe con 
cuidado. 

REGLAS DE SEGURIDAD

PELIGROP

PELIGRO indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si  
no se evita, PROVOCARÁ una 
lesión seria o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA Indica una 
situación de peligro potencial, 
la cual, si no se evita, podría 
ocasionar lesiones severas e 
incluso la muerte.

PRECAUCION

PRECAUCION Indica una situación 
potencialmente de riesgo, la cual, 
si no se evita, puede ocasionar 
heridas personales menores o 
moderadas o daños materiales.

NOTA: Después de estos encabezados, lea 
las notas que requieren atención especial- 
Estas advertencias de seguridad no eliminan 
los riesgos que indican. Son escenciales el 
uso del sentido común y el cumplimiento 
estricto de las instrucciones especiales al 
realizar el servicio para la prevención de 
accidentes. 

Este símbolo indica información importante 
sobre seguridad que debe respetarse para 
evitar poner en peligro la seguridad personal 
y / o propiedad.

Este símbolo indica un peligro potencial de 
explosión.

Este símbolo indica un peligro potencial de 
descarga eléctrica.

El operador es responsable del uso 
correcto y seguro del equipo. El fabricante 
recomienda que el operador lea este manual 
de propietario y comprenda todas las 
instrucciones antes de utilizar este equipo. 
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5ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OPERACION Y MANTENIMIENTO

ACTA DE IDENTIFICACION

2

1

3

4

El fabricante también recomienda instruir 
a otros usuarios para encender y operar  
correctamente la unidad. Esto los prepara 
para operar el equipo en caso de emergencia.

Es responsabilidad del operador realizar 
todas las pruebas de seguridad, para 
asegurarse de que todo el mantenimiento 
se lleve a cabo con prontitud, el equipo 
debe ser examinado periódicamente por un 
distribuidor autorizado de servicio. 

El servicio normal de mantenimiento y 
sustitución de las piezas son responsabilidad 
del propietario / operador y, como tal, no se 
consideran defectos en materiales o mano 
de obra dentro de los términos de la garantía.
 
El mantenimiento adecuado y el cuidado 
del generador garantizan un mínimo de 
problemas y mantinene los gastos de 
operación al mínimo. Vea un distribuidor 
de servicio autorizado para las ayudas de 
servicios y accesorios. 

Las instrucciones de uso presentadas en 
este manual asumen que el generador ha 
sido instalado por un distribuidor autorizado 
de servicio o de otro contratista competente 
y calificado. La instalación de este equipo no 
es un proyecto de “hágalo usted mismo”. 

ETIQUETA DE DATOS
Cada SWITCH DE TRANSFERENCIA 
trae una etiqueta de datos ue contiene 
información impotante acerca del equipo.  
La etiqueta de datos se encuentra adherida 
en el interior del gabinete, y contiene el 
numero de serie, voltajes de operación, 
amperaje, fases, entre otros.

DESCRIPCION DEL EQUIPO
Este equipo es generador de campo 
magnético rotativo, configurado a generación 
de corriente alterna. Trabaja en base a 
diesel a con el motor acelerado a 1800 
RPM’S  con un alternador de 4 polos. Ver 
la sección de especificaciones para más 
detalles. El generador viene equipado con 
un chasis especial para atenuar el nivel de 
ruido, con mofle internamente instalado, 
consola de control general, interruptor 
principal, cargador de baterías, alarmas de 
protección, paro de emergencia y switch de 
transferencia.

SWITCH DE TRANSFERENCIA

PREPARACION ANTES DE LA 
PUESTA EN MARCHA

SWITCH DE TRANSFERENCIA
Es utilizado para alimentar una instalación 
que generalmente trabaja bajo energía 
eléctrica de comisión, en la que esta se 
intercala con una fuente de generación 
alterna. El switch selecciona la fuente 
apropiada para la instalación a respaldar, el 
Generador y el Switch de Transferencia deben 
ser propiamente interconectados, solo por 
personal técnico autorizado para mantener 
valida la garantía.

Las instrucciones en esta sección asumen 
que el Switch de Transferencia ha sido 
apropiadamente instalado, revisado, ajustado 
y probado. Por otra parte el equipo esta 
preparado para ser usado por un personal 
competente y capacitado. Cerciorese de 
leer todas las instrucciones de seguridad 
también cualquier otra información importante  
mencionada en los manuales del equipo.
Antes de poner en marcha el equipo por 
primera vez, el instalador debe de completar 
todos los procedimientos necesarios para 
una instalación segura. Para un seguimiento 
en el mantenimiento del equipo refiérase a la 
información proporcionada al final del manual 
en la sección de Programa de Mantenimiento.

SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR

PREPARACION PARA LA 
PUESTA EN MARCHA

Asegúrese  que  e l  generador  es ta 
perfectamente conectado a tierra física.
Asegúrese que las baterías se encuentre 
en buen estado, cargadas perfectamente e 
instaladas adecuadamente. Inspeccione si 
hay terminales flojas, en caso de haberlo 
apriete firmemente.

Cambie el  Switch de encendido del controlador 
al estado ON.

1

Todas las conexiones de corriente de los 
alimentadores generales del alternador, 
están disponibles en la caja de conexiones 
principal del generador.
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Revise que el voltaje de la batería del 
generador este en buen nivel (según sea el 
caso 12 VCD ó 24 VCD)

Asegure que las conexiones entre el 
Interruptor principal y el Switch Transferencia  
se encuentran bien fijas. Mantenga abierto el 
interruptor principal

Limpie perfectamente el equipo, elimine el 
material que no sea necesario del lugar de 
trabajo.

Limpie perfectamente el equipo, elimine el 
material que no sea necesario del lugar de 
travajo.

Inspeccione todas las conexiones del motor.
Abra el interruptor general del equipo. Cierre 
el interruptor principal del generador.

Presione MANUAL 	     seguido de INICIO 
y el generador arrancará

Inspeccione el voltaje  entre los terminales.

Inspeccione el voltaje entre los terminales.

Asegúrese que las fases conectadas son 
las correctas y en el orden correcto, de 
lo contrario, estaría invirtiendo las fases 
y causaría un mal funcionamiento del 
generador y del Switch de transferencia.

Pruebe el equipo por 15 minutos para 
asegurarse que genera adecuadamente los 
voltajes.

Conecte Comisión al Switch de Transferencia.

Presione AUTO	 e INICIO

Al alimentar el Switch de Transferencia 
con CFE el generador automáticamente se 
detendrá en un tiempo dado.

Cierre todas las cubiertas

Ponga el manual en un lugar accesible

Revise la luz indicadora de AUTO
para verificar si el equipo esta configurado 
para operar en automático. En caso de no 
requerirlo cambie a modo Manual.

14

15

16

17

PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR 
Y TRANSFERENCIA

Para información adicional, refiérase 
al manual de operación de la consola 
de control para esta unidad, también 
como cualquier otra literatura importante 
referente a los generadores.

Se debe ser  cuidadoso para e l 
m a n t e n i m i e n t o  d e l  S w i t c h  d e 
transferencia, ya que si no se tiene 
cuidado se podría tener un arranque del 
equipo no deseado cuando la corriente de 
Comisión sea desconectada. Refiérase 
a los manuales del controlador para 
información mas detallada.

No proceda con alguna labor de 
servicio y/o mantenimiento al 
Switch de transferencia cuando el 

equipo aún este conectado a Comisión 
(CFE) o el equipo se encuentre operando.

Mantenga siempre el tablero del switch de 
transferencia debidamente cerrado y en un 
lugar apropiado (para los equipos que así 
lo requieran). Sólo personal competente y 
autorizado debe tener acceso al interior del 
tablero del switch de transferencia. Voltajes 
peligrosos están presentes en el switch de 
transferencia.
Para transferir la carga de Comisión (CFE) 
al generador, sigue los siguientes pasos.
•	 Desconecte Comisión (CFE) a través 
del interruptor general del tablero principal 
conectado propia de la instalación.
•	 Posicione la palanca del switch de 
transferencia en la posición de Comisión 
(CFE).
•	 Abra el interruptor principal del generador 
que alimenta voltajes al transfer switch
•	 Arranque el generador. (No arranque 
el generador por más de 30 segundos 
continuos ya que el calor dañaría el motor 
de arranque)
•	 Una vez encendido el motor, espere a que 
se estabilice el equipo.
•	 Una vez estabilizado verifique que los 
voltajes se estén generando adecuadamente. 
Una vez revisados mueva la palanca del 
switch de transferencia a generador.

No intente una operación manual 
hasta que todas las fuentes de 
poder hayan sido desconectadas 

adecuadamente, en caso contrario 
podría resultar una descarga eléctrica 
fatal.

3

4

2
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MANTENIMIENTOS VARIOS
Mantenga el Switch de Transferencia limpio 
y seco como sea posible. La suciedad y la 
humedad tienen pueden dañar los componentes 
eléctricos y al controlador del Switch.  Antes 
de proceder a limpiar el interior del Switch de 
Transferencia, asegúrese de desconectar la 
alimentación de CFE y presionar el botón de 
paro de emergencia para evitar una descarga 
eléctrica o corto circuito en el tablero.  Acuda a un 
centro de Servicio para que le ayuden a revisar 
periodicamente el Switch de Transferencia

Revise periodicamente las terminales 
eléctricas de fuerza y control del Switch 
de transferencia se encuentren firmemente 
ajustadas para evitar falso contacto o 
recalentamiento de las mismas.  

3

Cargar excesivamente una batería forma 
gases inflamables. Es muy importante 
almacenar y dar mantenimiento a las 
baterías en un área de trabajo bien 
ventilada y alejada de fuentes de ignición y 
sustancias incompatibles. Los cigarrillos, 
las llamas o chispas pueden hacer que 
una batería explote.

RETRANSFERENCIA Y APAGADO
Para retransferir manualmente las cargas 
a alimentación de Comisión (CFE) siga los 
siguientes pasos:
•	 Mueva el interruptor principal del generador 
a la posición de abierto.
•	 Mueva manualmente la palanca del switch 
a la posición de comisión (CFE).
•	 Diríjase al interruptor principal de 
alimentación de comisión en su instalación 
y muévalo en posición de ON.

OPERACION DE LA UNIDAD 
CON SWITCH DE TRANSFERENCIA
Si el equipo ha sido instalado con switch 
de transferencia automático, la unidad 
automáticamente encenderá y se apagará 
por si sólo cuando se encuentre una falla o 
se reestablezca  la alimentación de comisión 
(CFE).

Desconecte la alimentación de CFE y presione 
el botón de paro de emergencia antes de 
efectuar esta revisión.

Revisar periodicamente las conexiones de la 
bateria del generador, ya que las terminales 
pueden generar sarro y provocar falso contacto 
en las mismas.  Si esto pasa el controlador 
del Switch de transferencia presentara un mal 
funcionamiento.

•	 Deje el generador encendido sin cargas 
por unos pocos minutos para que se 
estabilice la temperatura interna.
•	 Apague el generador

•	 Mueva el interruptor principal del generador a 
ON.
•	 Ahora las cargas será alimentadas por la 
energía del generador.
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Esté consciente de los peligros químicos que 
presentan las baterías. El ácido sulfúrico (el 
electrolito) en las baterías es sumamente 
corrosivo. La exposición al ácido puede 
ocasionar irritación de la piel, daños a los ojos, 
irritación al sistema respiratorio y erosión del 
esmalte de los dientes. Nunca se incline sobre 
una batería mientras la refuerza, la prueba o 
la carga. En ambientes marinos, no permita 
que la solución de la batería se mezcle con 
agua de mar, ya que puede producir gas cloro 
que es venenoso. Si le salpica ácido a la piel 
o a los ojos, inmediatamente enjuague el 
área con bastante agua corriente durante al 
menos 15 minutos y busque atención médica 
de inmediato.

Cheque el fluido de la batería y si fuese 
necesario agregue únicamente agua destilada. 
Nunca use agua del grifo.
Mantenga constantemente el estado de 
la carga de la batería con la ayuda de un 
Hidrómetro de baterías automotrices.

Antes de t rabajar  en una bater ía, 
desconéctele los cables. Para evitar que 
se produzcan chispas, siempre desconecte 
el borne negativo de la batería primero y 
conéctelo el último. Tenga cuidado con 
los líquidos inflamables cuando trabaje 
con motores que reciben alimentación 
de baterías. El voltaje eléctrico que crea 
una batería puede incendiar materiales 
inflamables y ocasionar quemaduras graves. 
Trabajadores han resultado lesionados 
o muertos cuando conexiones flojas de 
una batería o las chispas producidas han 
incendiado vapores de gasolina o solventes 
durante operaciones de mantenimiento.

CONEXION DE SWITCH DE TRANSFERENCIA  AL GENERADOR
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X
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P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X

P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X  •  P R O P I E D A D  E V A N S . C O M . M X



Fabricado y/o distribuido por: Consorcio Valsi, S.A. de C.V.
Camino a Cóndor No.401, El Castillo, C.P. 45680, Tel. (52) 333•208•7400, RFC: CVA991008945 

El Salto, Jalisco, México. 

VENTAS EN LÍNEA

info�evans.com.mx

VENTAS EN LÍNEA

ventas�evans.com.co 
PBX: (1)•322•5032

MÉXICO COLOMBIA
01 8000 11 8094

Sucursales en México

CDMX
Tel. 55•5566•4314 | 55•5705•6779 

55•5705•1846 

GUADALAJARA, JAL.
Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2551

ventas@evans.com.mx

EXPORTACIONES
33•3668•2560 | 33•3668•2557

exportaciones@evans.com.mx

SERVICIO 
Tel. 33•3668•2500 | 33•3668•2572

servicio@evans.com.mx

REFACCIONES
Tel. 33•3668•2575

syr@evans.com.mx 

MONTERREY, N.L.
Tel. 81•8351•6912 | 81•8351•8478

81•8331•9078 | 81•8331•5687

CULIACÁN, SIN.
Tel. 66•7146•9329, 30, 31, 32 

PUEBLA, PUE.
Tel. 22•2240•1798 | 22•2240•1962

22•2237•8975

MÉRIDA, YUC.
Tel. 99•9212•0955 | 99•9212•0956

TORREÓN, COAH.
Tel. 87•1793•8774 | 87•1204•2162  

QUERÉTARO, QRO.
Tel. 44•2217•0601

Sucursales en Colombia

CENTRO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
Vía Cali-Yumbo Km. 6 Bodega Vitrina 1 Tipo D
Tel. (57) 602•693•3474  

BOGOTÁ PALOQUEMAO
tiendabogota@evans.com.co
Tel. (57) 601•370•7574 | 601•370•7566

SERVICIO Y REFACCIONES
Tel.(57) 601•370•7574 ext.5011 
asesortecnico@evans.com.co

BOGOTÁ NORTE
tiendabogotanorte@evans.com.co
Tel. (57) 601•637•7693 | 601•637•7694

MEDELLÍN
tiendamedellin@evans.com.co
Tel. (57) 604•232•0423

CALI
tiendacali@evans.com.co
Tel. (57) 602•888•1082 | 602•888•1091  

BARRANQUILLA 
tiendabarranquilla@evans.com.co
Tel. (57) 605•370•4880 | 605•379•6868 

BUCARAMANGA
tiendabucaramanga@evans.com.co
Tel. (57) 607•697•9691 

VENTAS EN LÍNEA

LOCALIZA TU TIENDA

33•2101•5555


